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I. Memoriu tehnic general
L1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

L.1.1. Denumirea obiectivului de investitii

"MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC iIN COMUNA MILEANCA®>

I.1.2. Amplasamentul

Obiectivul este amplasat pe strazile aflate in intravilanul UAT Mileanca, satele Mileanca, Codreni,

judetul Botosani.

L.1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(i), in conditiile legii, studiul de fezabilitate/

documentatia de avizare a lucririlor de interventii

Documentatia tehnico-economici a fost aprobatd prin Hotararea Consiliului Local Mileanca, judetul

Botosani.

I.1.4. Ordonatorul principal de credite

COMUNA MILEANCA, JUDETUL BOTOSANI

ADRESA POSTALA: Comuna Mileanca, Strada Principald, Numarul 88, Judetul Botosani
NUMAR DE TELEFON: 0231-624 635

E-MAIL: primariamileanca@yahoo.com

- —=
. ‘/7"‘ T f‘"“
I.1.5. Investitorul )\ ,,\ U

COMUNA MILEANCA, JUDETUL BOTOSANI "'fj B “—gf

ADRESA POSTALA: Comuna Mileanca, Strada Prmcnpalﬁ Numﬁrul 88 Judetul\ ﬁ&@
NUMAR DE TELEFON: 0231-624 635
E-MAIL: primariamileanca@yahoo.com

1.1.6. Beneficiarul investitiei NP’ ,; o
COMUNA MILEANCA, JUDETUL BOTOSANI NG
ADRESA POSTALA: Comuna Mileanca, Strada Principala, Numi ~Judetal Botosani
NUMAR DE TELEFON: 0231-624 635
E-MAIL: primariamileanca@yahoo.com

I.1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie
SC CRISBO COMPANY SRL

Adresa postaléd: Sos. Nationala 178-180, lasi
Numdr de telefon: 0232 214 014

E-mail: crisbocompany@gmail.com

6 Faza Proiect —
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L.2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei
de avizare a lucririlor de interventii

Scenariul recomandat de cétre proiectant i aprobat de citre beneficiar in cadrul Documentatiei de
avizare a lucrdrilor de interventie este Scenariul 2 care presupune:

- Preluarea amplasamentului;

- Incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electricd, pentru interventia in
retelele electrice existente;

- Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente;

- Demontarea consolelor vechi;

- Demontarea cablurilor de alimentare vechi;

- Demontarea clemelor de legatura vechi;

- Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere
energetic si luminotehnic, pe toti stélpii cxistenti, repartizate pe categorii de putere, dupi
cum urmeaza:

a. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 22 W — 186 buciti;
b. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 45 W — 21 buciti;

- Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;

- Montarea de coliere de prindere pe stilpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si cleme de strangere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe
stilp a colierelor de prindere se regisesc in piese desenate-Detalii de executie);

- Realizarea legaturii electrice in reteaua existenti de joasa tensiune iluminat public utilizand
cleme de derivatie tip CDD 15/45 IL;

- Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un
numar de 3 unitati;

- Verificari §i masurdtori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu
datele din proiectul de executie;

- Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.

1.2.1. Particularititi ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentul;

Localizare: lucririle se vor realiza in intravilanul comunei Mileanca, cuprinzand urmitoarele sate
Mileanca, Codreni, judetul Botosani.

Mileanca este o comuni in judetul Botosani, Moldova, Romania, formata din satele Codreni,
Mileanca (resedinta), Scutari si Selistea.

Proiecte pentru 2009: Modernizarea DC 21 Mileanca-Draguseni, reabilitarea, extinderea si
dotarea Caminului Cultural Mileanca, construirea unui Centru social pentru ingrijirea batranilor - cu
finantare prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Mileanca-Draguseni, constituitd in anul 2008.
Prin intocmirea si depunerea unui alt proiect, Consiliul local Mileanca viseazi atragerea fondurilor
europene pe masura 322 a FEADR, alimentarea cu apa si canalizare in comuna Mileanca.

Se va continua programul de pietruire a drumurilor satesti din cele 4 sate ale comunei, va fi
extinsa reteaua de iluminat public din localitatea Mileanca, va fi amenajat centrul civic al resedintei de
comuna prin introducerea iluminatului public arhitectural in zona bisericii Sf. Nicolae si a Scolii cu
clasele I-VIII Mileanca. Se mai are in vedere plantarea unor arbusti ornamentali (thuia) pe zona
centrului civic, construirea unor statii de autobuz, precum si instalarea indicatoarelor de circulatie si a
cosurilor de colectare a gunoiului menajer. Poate ci se va repara si Scoala Codreni. (nu s-a mai realizat
nimic din aceste planuri "marete")

7 Faza Proiect— D.T.A.C.
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Terenul se giseste in intravilanui comunei si este proprietate publicd sau in administrarea
comunei Mileanca.
Amplasament: conform P.U.G. aprobat, intravilan, comuna Mileanca, judetul Botosani prin
Hotarérea Consiliului Local.
Tipul de proprietate: teren din domeniul public de interes local, domeniu public de interes
judetean.
Terenul ocupat de instalatiile de iluminat proiectate este situat in intravilanul localitatii.
Stalpii de iluminat ai sistemului de iluminat public stradal apartin, din punct de vedere juridic,
primdriei, sau distribuitorului de energie electrica prin intermediul unei conventii de exploatare.
Retelele electrice de joasd tensiune iluminat public sunt doar pentru utilizare in sistemul de
iluminat public deci apartin primdriei, separarea instalatiei fatd de distribuitorul de energie se va face la
clemele de legdtura ale aparatului de iluminat in refeaua de alimentare LEA 0,4kV — iluminat public.

b) topografia;
— Conditii de mediu :
= temperatura mediului ambiant AA7 (-25 ... +55° C) temperat ;
= conditii climatice (influenfa combinati a temperaturii si a umiditatii AB7 t=-25 ... +55° C Ur= 10
.. 100% Ta=0.5...29 g/m3);
altitudine AC1 sub sau egala cu 2000 m (joas3) ;
= prezenta apei AD4 medii expuse la stropiri cu apa;
= prezenfa corpurilor striine AE3 corpuri striine foarte mici incombustibile (cu dimensiuni sub 1
mm);
= prezenta substantelor corozive sau poluante AF1 neglijabili;
= gsolicitidri mecanice AG2 medii;
= vibratii AH1 scizute (instalatii casnice si similare, la care efectele vibratiilor pot fi neglijabile);
gama de frecven{d cuprinsa intre 2 ... 9 si 9 ... 200 Hz, amplitudinea deplasarii intre 3 ... 7 mm2 si
acceleratia intre 10 ... 20 m/s2;
= prezenta florei AK1 neglijabila ;
= prezenta faunei AL1 neglijabila ;
= influente electromagnetice, electrostatice sau ionizante AM1 neglijabile ;
= radiatii solare AN1 scizute, < 500W/m2 ;
= efecte seismice AP1 neglijabile a <30 Gal ; 1 Ga=1 cm/s2;
= trdsnete; nivel keraunic AQ1 neglijabil, <25 zile/an;
= miscdri de aer AR1 (curenti de aer) scizute , v<1m/s;
= vant scizut AS1, v <20 m/s;

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Addncimea maximd de inghet caracteristicd zonei - Conform STAS 6054-77 'Adancimi maxime de
inghet", este de 100-110 cm;

Zona de incdrcare cu zdpadd - Conform CR 1-1-3 - 2005 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii
zpezii asupra constructiilor”, valoarea caracteristicd zonei a incarcarii din zipada pe sol avand 2%
probabilitate de depasire intr-un an, respectiv intervalul mediu de recurentd IMR = 50 ani, este So.k =
2,5 kN/m?;

Zona de expunere la vint - Conform NP 082-04 "Cod de proiectare. Bazele proiectirii si actiuni
asupra constructiilor. Actiunea vantului", presiunea de referinta a vantului in amplasament, determinata
din viteza de referintd mediata pe 10 min. §i avind un interval mediu de recurentd IMR = 50 ani (2%
probabilitate anuali de depasire) este qref = 0,7 kPa/m?;

8 Faza Proiect— D.T.A.C.
Nr. Proiect: 114P/2024
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Din punct de vedere al manifestarilor principalilor factori climato-meteorologici, avem :
e (radul de poluare atmosferica 11
Zona meteo C (conform PE106)
in conformitate cu NTE 001/03/00 — Normativ privind alegerea izolatiei si protectia instalatiilor
energetice impotriva supratensiunilor — instalatiile energetice exterioare ce fac obiectul prezentei
documentatii se amplaseaza in zone cu nivel de poluare II Mediu.

In tabelul 1 se prezintd, in conformitate cu standardul SR CEI 60815:1994, o descriere
generald a nivelurilor de poluare ale diferitelor zone geografice, in care existd sau urmeaza si fie plasate
instalatii electrice.

Tabelul 1 .Caracteristici de mediu

Nivel de poluare Descrierea caracteristicilor de mediu a zonelor

- Zone fard industrie §i cu o densitate redusa de locuinte dotate cu instalatii de incilzire proprii;
- Zone cu o densitate redusa industriald sau de locuinte, dar supuse frecvent la véanturi si/sau la ploi;
I - Regimuri agricole';
Slab - Regimuri muntoase.
" Toate aceste zone trebuie si se situeze la distante de cel putin 10 km péna la 20 km de mare si nu
trebuie sa fie expuse la vanturi dinspre mare?.,

- Zone cu industrie care nu produce fum foarte poluant gi/sau zone cu o densitate medie de locuinte
I dotate cu instalatii de incalzire;
- Zone cu densitate mare de locuinte si/sau industrie, dar supuse frecvent la vanturi si/sau ploi;

Mediu - Zone expuse la vant dinspre mare, dar nu prea apropiate de coasta marii (distantd  de cel putin
cativa kilometrii)®.
I - Zone cu densitate industriald mare si suburbii ale marilor orage cu o densitate mare de instalatii de
. incalzire poluante;
Puternic :

- Zone situate in apropierea mirii sau expuse la vénturi relativ puternice dinspre mare?.

- Zone in general pufin extinse, supuse la depuneri de pulberi conductoare i la fum industrial ce produc
depuneri conductoare deosebit de groase;

v - Zone in general putin extinse, foarte aproape de coasta marii, expuse la ceata salina sau la vanturi foarte
Foarte puternic | puternice si poluante venind dinspre mare;

- Zone desertice, caracterizate prin perioade lungi fara ploaie, expuse la vanturi puternice ce transporti
nisip si sare si supuse la condensiri in mod obignuit.

9 Faza Proiect— D.T.A.C.
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d) geologia, seismicitatea;
Zona de expunere la risc seismic - Conform normativului P 100-1/2006 "Cod de proiectare seismica
- Partea I — Prevederi de proiectare pentru cladiri", amplasamentul se incadreazi in zona caracterizati
prin acceleratia terenului pentru proiectare a, = 0,15 g (pentru un interval mediu de recurentd IMR = 100
ani) si perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0,7 s.
Conditii geologice :

o Stabilitate ; teren stabil ;
e (alitate : teren mediu
N
‘ i/
2 3l | WA
I "
e e |
I Ungana ,f::‘r,l MARE R;g:zl:;a : 8
|

Bulgana |

180 Kijometers

Fig.5 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al perioadei de control (colf) a spectrului de raspuns
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Fig.6 — Zonarea acceleratiei terenului
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l.\
Fig. 7 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere seismic
Utilizari:
= competenta persoanelor BA4 ( EE ) instruite (agenti de intretinere sau exploatare);
13 Faza Proiect— D.T.A.C.
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o Conform ID 17/86 — “ Neclasificat “.

Categoria de importantd a constructiei conform HG 766/97 Constructiile ale ciror instalatii sunt
tratate in prezentul proiect se incadreazi in categoria ,,constructii de importanti normali (C)”.
[Constructii cu functii obisnuite, a cdror neindeplinire nu implicd riscuri majore pentru societate si
naturd.]

Clasa de importantd a constructiei este III, in conformitate cu P100/2019 [Cladiri de tip
curent, care nu apartin celorlalte clase]

e) devierile si protejirile de utilititi afectate;

Nu se impun devieri de utilitti, avand in vedere utilizarea alimentirii cu energie electrici
existentd. Nu se impun protcjari suplimentare de utilitati, avand in vedere sciderea puterii instalate pe
circuit.

f) sursele de api, energie electric, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri definitive si
provizorii;

Sistemul de iluminat proiectat se va monta pe stalpii existenti, utilizind reteaua de alimentare
existentd. Avand in vedere scdderea puterii instalate la nivelul intregului sistem, cat si pentru fiecare
circuit in parte, nu se impun misuri speciale de suplimentare sau protejare a instalatiilor electrice de
alimentare.

Nu sunt afectate alte utilitati existente in zona.

g) cdile de acces permanente, ciiile de comunicatii si altele asemenea;







































Beneficiar: Comuna Mileanca, Judetul Botosani
Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL

Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Mileanca
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de it b VA Yolonvesteu Tus)
® cheltuieli & 5 s
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1

Cheiltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului
2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenuiui la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3
Cheiltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii

3.1.1 Studii de teren

312 Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3 Alite studii specifice

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru

obfinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor

3.5 Proiectare

351 Tema de proiectare

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general

3.54 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelerfacordurilorfautorizatiilor

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliifor de executie

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie

37 Consultanta
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Pagina 1 din 3




















































